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Relación entre los distintos proce-
sos para desalinizar agua
Térmico común por destilación simple
consumo energético: Mientras en una 
vaporización normal del agua para pasarla 
del estado líquido al de vapor se necesitan a: 
calor para calentar el agua de 20ºc a 100 ºc
q1= ce x m x (100ºc-20ºc) = 80 Kcal/
kg de agua
q2 = calor latente del agua para pasa del 
estado líquido a vapor aproximadamente 
540 Kcal/kg de agua.
rendimiento de la caldera = 90%.
q total =688 Kcal/kg de agua a 750 
Kcal/kg.
Proceso Aerotérmico
en nuestro proceso el consumo energéti-
co para la planta de caleta olivia operando 
con aire caliente a 95ºc es de aproximada-
mente 70 Kcal/kg de agua (calculo teórico 
puede existir una variación en la práctica, 
de acuerdo a los equipos que se construyan) 
y tiene la ventaja de entregarse a presión 
normal calentando agua a una temperatu-
ra cercana a los 100 º c sin necesidad que 
entre en ebullición. esta energía se puede 
obtener de los aprovechamientos mareo-
motrices que se están experimentando en la 
zona de nuestra patagonia, también tienen 
la posibilidad de obtenerlo mediante ener-
gía eólica muy importante en estasciudades 
o combinadas con energía solar y en lugares 
donde haya aserrines u orto sobrante ener-
gético ecológicos que puedan ser utilizados. 
estas condiciones la transforman en una 
forma de producir agua en forma totalmen-
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te ecológica y libre de bacterias porque esta 
y el aire que se condensa están a 95 ºc.
consumir menos energía por  kilo de 
agua potable obtenida significa consu-
mir menos combustible, producir me-
nos co2 y disminuir el efecto inverna-
dero en una cantidad muy importante.
como con energía solar es posible alcan-
zar temperaturas de 80 o 100 ºc disminui-
rían el consumo energético a menos de 70 
Kcal/kg de agua aumentando la eficiencia. 
puede además combinarse con biogás, o 
quemando restos de basuras, aserrines, etc., 
todo lo que sea biomasa. en cambio con los 
procesos que utilicen energía eléctrica a esta 
hay que generarla en centrales donde gene-
ralmente queman derivados del petróleo, 
carbón que producen grandes cantidades 
del co2 aumentando el efecto invernade-
ro, además hay una pérdida importante en 
la transmisión de la energía eléctrica que 
necesitan  si el lugar de la plantaestá ale-
jado de la usina generadora. La otra forma 
es producirla con centrales hidráulicas que 
al construirla producen un gran impacto 
ambiental por ocupar grandes extensiones 
para formar los lagos que la anteceden, otra 
forma son las centrales nucleares tan discu-
tidas y que han producido importantes im-
pactos en el mundo, por esta razón el costo 
ambiental de este proceso es mucho menor 
que los que se utilizan en la actualidad.
 Materiales de construcción: De-
bido a las bajas temperaturas menores a 
100ºc y la presión casi atmosférica que 
se necesitan en el proceso, no se necesitan 
elementos de transferencia de calor con 
aceros de alta tecnología para soportar al-
tas temperaturas y presiones, los cuales son 
más caros a medida que tenemos aguas más 
saladas y agresivas para obtener agua pota-
ble. en estos aparatos se puede usar plás-
tico reciclable en muchos lugares del pro-
ceso y materiales de procedencia nacional.
 Durante el proceso de producción 
de agua el intercambio calórico se realiza en 
el aire ascendente que se pone en contac-
to con el agua salada caliente por ejemplo 
a 98ºc o100ºc que baja por la torre, esta 
tiene en su interior elementos que facilitan 
el contacto aire –agua en este proceso el aire 
ascendente se carga de agua pura sin sales a 
medida que absorbe calor que le entrega el 
agua salada que baja y se va enfriando, en 
este proceso el aire ingresa con 0,02kg de 
agua por cada kg de aire aproximadamente, 
se va cargando con agua pura en el proce-
so ascendente hasta llegar a 3 kg de agua 
por kg de aire,  no teniendo la necesidad 
de ningún intercambiador de superficie o 
sea es un intercambiador de contacto di-
recto, en esta transferencia de calor se ase-
meja al proceso que ocurre en la naturale-
za entre el aire que está en contacto con el 
agua del mar, ríos, etc.; pero esta lo hace a 
temperaturas generalmente inferiores a los 
50ºc, y nosotros ampliamos el rango hasta 
los 95ºc condición donde por cada kg de 
aire puede contener más cantidad de agua 
elevando la eficiencia del proceso. en el 
caso de caleta olivia la producción será del 
12,5 % del agua que circula en el circuito, 
y puede recircularse el agua hasta concen-
traciones que sean interesante para obtener 
un agua concentrada con sal de mar como 
subproducto, y luego obtener sal marina.
Otros Procesos para obtener agua 
potable
 pueden ser intercambio con resinas 
muy utilizados en la industria, necesitan re-
generaciones con ácido para las resinas ca-
tiónicas y álcalis para las resinas aniónicas 
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productos químicos agresivos para el medio 
ambiente y sus efluentes deben ser tratados 
con cuidado, la ósmosis consume energía 
eléctrica además en muchos casos se debe 
acompañar por un proceso de ablanda-
miento, necesita bombas de acero inoxi-
dables para altas presiones y membranas 
importadas que deben ser reemplazada o 
recuperados continuamente con costos im-
portantes que en muchas ocasiones hacen 
que sean abandonadas luego de una avería 
cuando están instaladas lejos de los lugares 
donde hay personal técnico entrenado para 
su mantenimiento, por otro lado en el pro-
ceso hay una importante cantidad de agua 
de rechazo igualmente se está utilizando en 
mucho lugares donde se puede pagar estos 
costos, otros métodos como enfriar el agua 
del aire o la energía solar también se están 
utilizando si bien todos son útiles hay que 
estudiar cada método en particular porque 
se trata de plantas grandes  costosas y a ve-
ces las producciones no son muy grandes.
Breve reseña sobre el funcionamiento
en el esquema al aire frío en celeste in-
gresa por la parte inferior de la torre (dibujo 
de la izquierda) asciende y va aumentando 
su temperatura a medida que se encuentra 
con el agua salada caliente color verde que 
ingresa por la parte superior de la misma, de 
esta forma el aire se va cargando con agua 
sin salesa medida que aumenta su tempera-
tura saliendo  por la parte superior  la mezcla 
de aire caliente con agua pura en color rojo
Luego desciende (dibujo de la derecha) 
y se enfría en un intercambiador de calor 
condensando el agua pura sin sales que 
puede ser utilizada por ser potable salida 
indicada con azul, en el intercambiador el 
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agua salada fría que va dentro de los ca-
ños  aprovecha el calor del aire que baja 
por la parte exterior a estos para aumentar 
su temperatura optimizando el proceso.
en el mes de diciembre del 2015 en-
tre la facultad de Ingeniería unne y La 
Facultad de caleta olivia unpA se firmó 
un acuerdo para construir un prototipo con 
el fin de que sirva de modelo para la hacer 
una planta con el objeto de proveer  agua a 
la ciudad de caleta olivia que se encuen-
tra frente al océano Atlántico- Además se 
interesaron autoridades de centrales ter-
moeléctrica de la costa para un aprovecha-
miento  en la central de Mar del plata -  La 
firma europea open MS3 división aguas 
están interesado en adquirir una licencia 
para su fabricación y en otros lugares del 
mundo se están estudiando la posibilidad 
de hacer plantas basadas en este proceso.
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